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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Planimetria impianti elettrici e speciali

Libero	Consorzio	Comunale	di	Trapani	
già	Provincia	Regionale	di	Trapani

Se#ore	"Lavori	Pubblici,	Viabilità,	Portualità	e	Patrimonio"
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QANTLOCALE	ANTINCENDIO	ESTERNO	-	R.1:100

Presa	bivalente	bipasso	2P+T	10/16	A	

Interru@ore	unipolare

Corpo	illuminante	a	LED	da	15	W	IP	65	a	soffi@o
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PLANIMETRIA	IMPIANTI	ELETTRICI	E	SPECIALI
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Treccia di rame nudo 35 mmq interrata

Cavidotto Ø 110 mm linea elettrica alimentazione edificio

AVANQ

Contatore energia elettrica

Quadro elettrico: avanquadro

Cavidotto Ø 90 linee gruppo antincendio e autoclave

LEGENDA

Wh
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AVANQ

Wh

Cavidotto Ø 90 ingresso linea telefonica 

Pozzetto linea elettrica con chiusino in ghisa

Pozzetto linea telefonica con chiusino in ghisa

Dispersore verticale entro pozzetto con chiusino in ghisa


